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Periodische Kontrollen im Betrieb‘—
der regelmassige Austausch mit den
Behorden

Je nach Gebdudeklassifizierung fihren Brandschutzbehérden in periodischen
Abstanden Kontrollen durch. Diese dienen dazu, das im Brandschutzkonzept
vereinbarte Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten und potenzielle Schwachstel-

len aufzudecken.

Das wahrend eines Neu- oder Umbaus vereinbarte Si-
cherheitsniveau des Brandschutzkonzeptes ist in der
Betriebsphase aufrechtzuerhalten. Die Verantwortung
hierflr obliegt der Eigentimerschaft. Abhdngig von der
Komplexitat des Objektes kann eine Unterstitzung
durch einen Sicherheitsbeauftragten flir Brandschutz
oder durch externe Brandschutzingenieure erfolgen.
Brandschutzbehérden fuhren ihrerseits regelmassige
oder unregelmassige Baukontrollen durch, um das Si-
cherheitsniveau festzustellen.

Dabei kénnen schwerpunktmassig folgende Punkte
Uberprift werden:

— Freihaltung der Flucht- und Rettungswege

— Zustand der Abschottung in brandabschnittsbilden-
den Bauteilen

— sofern vorhanden, die Aktualitat der Feuerwehr-
einsatzplane

— Beschilderungen der Flucht- und Rettungswege

— vollstéandige und nachgefihrte Brandschutz-
dokumentation

— Durchfiihrung regelmassiger integraler Tests
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Wir unterstitzen Sie und Ihre Mitarbeitenden
Zum einen durch zielorientierte Beratung im Vorfeld
und zum anderen als Vertretung Ihrerseits gegeniber
den Behorden, um die Auflagen der periodischen Kon-
trollen zu klaren und zu erfillen.

Unsere Kompetenzen fiir Ihr Objekt

— Auf Basis der Brandschutzdokumentation (Be-
standsanalyse) flihren wir mit Ihnen gemeinsame
periodische Kontrollen durch

— Wir halten etwaige Mangel fest

— Wir vertreten Sie gegenliber den Behérden bei
deren periodischen Kontrollen

— Wir bearbeiten die daraus resultierenden Auflagen
und prasentieren Ihnen Alternativen, basierend
auf einer Kosten-Nutzen-Analyse
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https://afry.com/sites/default/files/2022-11/2-27-3_Bestandsanalyse_CH_DE.pdf
https://afry.com/sites/default/files/2022-11/2-27-3_Bestandsanalyse_CH_DE.pdf

